RECEPCAO E
TORRE DE

COMANDO

PLATA BAIXA

ESC.: 1:300

ESTACIONAMENTO

DE VEICULOS 01

INFORMAGAO DA REDE DE HIDRANTES

) DIAMETRO = 40 mm
Mangueiras
COMPRIMENTO = 2x15=30m
Esguicho Regulavel DIAMETRO = 13 mm
Hidrantes
Tubulag3o DIAMETRO = 65mm
Reserva de Incéndio RI=10m?3
Bombas Poténcia=4cv
BRIGADA DE INCENDIO (IT-12)
DIVISAO PORCENTAGEM DE BRIGADISTAS (POR NiVEL DE
POPULAGAO FIXA) TREINAMENTO
G-3 40% INTERMEDIARIO

CARACTERISTICAS GERAIS DA EDIFICAGAO

AREA CONSTRUIDA

1489,06 m*

ALTURA DA EDIFICAGAO

7,00 m — ALTURA MAXIMA

CARGA DE INCENDIO

CLASSIFICACAO DAS EDIFICAGOES E AREA DE RISCO QUANTO A

RISCO

CARGA DE INCENDIO

EM MJ/m2

BAIXO

300

INFORMATIVO MEDIDAS DE SECURANCA

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO

CONFORME IT-04

SAIDA DE EMERGENCIA

CONFORME IT—08

BRIGADA DE EMERGENCIA

CONFORME IT—12

ALARME DE INCENDIO

CONFORME 1T—14

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

CONFORME IT—15

EXTINTORES CONFORME 1T—16
HIDRANTES CONFORME 1T—17
GRUPO OCUPAGAOD DIVISAD DESCRICAQ EXEMPLOS
G SERVICOS o3 POSTOS DE LOCAL DOTADO DE
AUTOMOTIVOS ABASTECIMENTO ABASTECIMENTO E SERVICOS

CARGA DE INCENDIO (I1T—09)

OCUPAGAO /USO DESCRIGAQ DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM
MJ,/m2
SERVIGOS POSTOS DE 63
AUTOMOTIVOS ABASTECIMENTO 300

L)
L )
“.Q
f
PATIO DE
MANOBRA

HANGAR
EXISTENTE 01

HANGAR

EXISTENTE 02

F.16 — QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA
COMBATE A INCENDIO

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA
COMBATE A INCENDIO
1 |Tipo do sistema adotado HIDRANTE TIPO 2
2 |Reserva Técnica de Incéndio (m?) 12 m?®
3 | Tipo de reservatério (elevado ou subterraneo) Hidrante de reservatdrio apoiadoj
4 | Vazao no HI mais desfavoravel (Lpm) 131,4 Lpm
5 |Presséo no HI mais desfavoravel (mca) 14,48 mca
6 [Press&o no HI mais favoravel (mca) 15,56 mca
7 |Poténcia da bomba de incéndio (CV) 7,50 cv
8 [Poténcia da bomba jockey (CV) - caso haja Nao Ha
9 |Tipos de mangueiras D= 40 mm
9 2 mangueiras de comp. 15 m

10 | (Outras informagdes)

HIDRANTE TIPO 2 ) i

ESGUICHO: ESQUICHO REGULAVEL, DIAMETRO DE 13 mm

MANGUEIRA DE LONA SEMI-RIGIDA

NUMERO DE EXPEDICOES SIMPLES

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

CcODIGO SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
Indicagéo do sentido (esquerda ou
S-01 direita) de uma saida de emergéncia.
Dimensées Minimas: L= 1,5H
. Saida  de Simbolo: Retangular Indicago do sentido (esquerda ou
S-02 < E Emergéncia ando : Verde direita) de uma saida de emergéncia.
Pictograma: Dimensées Minimas: L= 2,0H
Fotoluminescente
S-03 q t Indicagdo de uma saida de emergéncia
'l a ser afixada acima da porta, para
indicar o seu acesso.
Simbolo: Retangular
Fundo : Verde
Mensagem "SAIDA" ou Indicagéo da saida de emerg_]éncia,
] Mensagem "SAIDA" com ou sem complgmentagao do
Saida de e/ou pictograma e/ou pictograma fotoluminescente (seta ou
S-12 Emergéncia seta direcional: imagem, ou ambos).
Fotoluminescente
com altura de letra
sempre > ou = 50mm
Indicag&o do sentido uma saida por
rampas.
Simbolo: Retangular Indicag&do do sentido da saida na
. Saida de Fundo : Verde diregéo vertical (subindo ou descendo).
S-06 H N Emergéncia Pictograma:
Fotoluminescente

..(...
PATIO DE
MANOBRA
..t...

95

97

- ~JHANGAR 02

(25M x 25M)

I

—HANGAR 03
(25M x 25M)

11,80 m

RESERVA DE INCENDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO

BOMBA DE INCENDIO

HIDRANTE SIMPLES

EXTINTOR TIPO 2-A: 20-B:C

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

DIREGAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)

CENTRAL DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME

- .(. gy
PATIO DE
MANOBRA
POSTO DE o
ABASTECIMENTO y S
S
%80
HANGAR 01 |~
(25M x 25M) (=5
39>
W
0
(0))
~
SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
CcODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
Indicagao do local de
E-1 instalagdo do alarme
| Alarme Sonoro de incéndio
E-2 @
ALARME
DE .
- Ponto de to d
INCENDIO Comando manual de alermo do inoéndio ou bomba
alarme ou bomba de de incéndio.
incéndio Deve vir sempre acompanhado
p h de uma mensagem escrita,
Simbolo: quadrada designando o equipamento
Fundo: vermelha acionado por aquele ponto. .
Pictograma: fotoluminescente
E-3
BOMBA
DE
INCENDIO
E-5 Extintor de incéndio Indicage?o de localizagdo
dos extintores de
incéndio
E-8 ) ) Indicagdo do abrigo da
Abrigo de mangueira e mangueira de incéndio com
Hidrante ou sem hidrante no seu
interior

BER;| | O plep

AVISADOR SONORO E VISUAL

SINALIZAGAO COMPLEMENTAR

Pictograma: mensagem escrita
referente aos sistemas

de protegéo contra incéndio
existentes na edificagdo, o tipo
de estrutura e os telefones de
emergéncia

CcODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
M-t ) Indicagdo dos sistemas de | Simbolo: quadrado ou Em todas as entrada da
- Ver Figura 02 protegéo contra incéndio retangular edficagdo
existentes na edificagdo Fundo: cor contrastante com a
mensagem

HANGAR 04

1 (25M x20M)

1,95M

DETALHE — INSTALACAO DE EXTINTORES (1.T.—16)

SEM ESCALA

15, o 15

VISTA FRONTAL
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11,20 M

HANGAR 06 [=

MAX 1,60m

1,80m da base do piso acabado

MiN 0,20m

Vermelho dentro
NIVEL PISO
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NOTAS:

5.2.2.1 O SUPORTE DE FIXAGAO DOS EXTINTORES EM PAREDES,
DMSORIAS OU COLUNAS, DEVEM RESISTIR A 3 (TRES) VEZES
A MASSA TOTAL DO EXTINTOR.

5.2.2.2 PARA A FIXAGRO EM COLUNAS, PAREDES OU DVISORIAS,
A ALCA DE SUPORTE DE MANUSEIO DEVE VARIAR, NO MAXIMO,
ATE 1,60 METROS DO PISO, DE FORMA QUE A PARTE INFERIOR
DO EXTINTOR PERMANECA NO MINIMO 0,20 METROS DO PISO ACABADO.,

5.2.2.4 € PERMITIDA A INST/
ACABADO, DESDE QUE

APROPRIADOS E AFIXADOS A0
0,10 M E 0,20 M DO PISO.

DE EXTINTORES SOBRE O PISO
APOIADOS EM SUPORTES
, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE

ALINEA D) 6.4 L.T-15 QUANDO SE TRATAR DE HIDRANTE E EXTINTOR DE
INCENDIO, INSTALADOS EM GARAGEM, AREA DE FABRICAGAO, DEPOSITO E

LOCAIS UTILUZADOS PARA MOVIMENTACAO

¢
DE MERCADORIAS E DE GRANDE

VAREJO, DEVE SER IMPLANTADA TAMBEM A SINAUIZAGAO DE PISO.

5.2.2.11 PARA PROTEGAO POR EXTINTORES DE INCENDIO EM
LIQUIDOS INFLAMAVEIS E COMBUSTIVEIS, GAS

DETALHE: PLACA DE SINALIZACAO M—1

DETALHE DA COTA DE INSTALAGAO DO EXTINTOR (sem escala)

LEGENDA:

(@ - SINALIZAGAO INDICATIVA DO EXTINTOR PORTATIL
* SEM ESCALA

DETALHE — SINALIZACAO DE SAIDA SOBRE
PAREDES E VERGAS DE PORTAS

SEM ESCALA — VISTA FRONTAL

it
10 om ACIMA DA PORTA A‘.

ra
Y "~

1.80

1.80

OBS: ESTA PLACA FICARA EM TODAS AS ENTRADA DA

EDIFICAGAO COM AS DEVIDAS DIMENSOES: 0,50M DE ALTURA
POR 0,38M LARGURA;

TODAS AS PALAVRAS DEVEM APRESENTAR LETRAS EM CAIXA
ALTA, FONTE UNIVERSO OU HELVETICA BOLD.
* ALTURA MINIMA DA LETRA 30 mm.

REV. 00 | ca/0s/20 | EMISSAO INICIAL | DAC
REVISAO{ DATA : | DESCRIGAO: | RESP
CLIENTE
Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre
PROJETO GERENCIA DE PROJETOS
DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D
COORDENAGAO DE PROJETOS
ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D
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Bairro Morro Chic ENG. CIVIL DIEGO MOUTINHO CAETANO
CEP: 37500-080 — Itajubd / MG
Tel: (35) 3623—5720 DESENHO
www.dacengenharia.com.br ENG. CIVIL DIEGO MOUTINHO CAETANO
PROJETO
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